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Untersuchung auf die Parameter der Gruppe A der Trinkwasserverordnung

Entnahmeort:

Entnahmestelle:

Kennzahl:

Probenahme am:

Probenahme durch:

Probenahmeart:

Bürgstadt

MS ON Bürgstadt, SMS, Schule, Schulstr. Standrohr

1230067600143 Kennzahl an Entnahmestelle vorhanden:

13.02.202311:34 Analysennummer:

L.-M. Lehnert, lnstitut Dr. Nuss Probeneingang / Prüfungsbeginn:

Ende der Prüfung:

a

n.u. : nicht untersucht, o.B.: ohne Beanstandung, * Grenzwert am Ausgang des Wasserwerks, *** nicht akkreditierter Bereich

Mikrobiologische Untersuchung: siehe separater Befund Analysennr. 1443051

Konformitätsaussage:

Das Wasser ist in Bezug auf die untersuchten Parameter nicht zu beanstanden. Der pH-Wert bleibt ohne Bewertung

Bad Kissingen, den 14.03.2023

Nuss GmbH & Co. KG

Labo ng Dr. Elke Nuss

Die prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Ohne schriftliche Genehmigung

des lnstituts Dr. Nuss darf dieser Bericht nicht auszugsweise vervielfäliigt werden. (Dok. B-T-1-4)

Rechtsform Institut DL Nuss CmbH & Co. KC. Sitz Bad Kissingen

Persönlich haftender Cesellschafter: Dr Nuss Verualtungs-CmbH
Registergericht Schweinfurt . HRA 8833 . St.-Nr. 205/6410'1908 . USt-lD DE815399696

Sitz Bad Kissingen . Re8istergericht Schweinfurt. HRB 6513 .St.-Nr.205/124/80285. Ceschäftsführer: Dn Elke Nuss

Parameter Einheit Befund Grenzwert Untersuchungsmethode

Geruch

Geschmack

geruchlos DEV B 1t2 (1971)

typisch
ohne anormale
Veränderung

DEV B 1t2 (1971)

DtN 38404-4-2 (1976-12)Wassertemperatur
pH-Wert (Vor-Ort-Messung)

Elektr. Leitfähigkeit bei 25"C

Färbung (SAK bei 
^ 

= 436 nm)

oc 8,8

pH-Einheiten 7,69 6,5 - 9,5 DrN EN rSO 10523 (2012-04)

pS/cm 400 2790 DrN EN 27888 (1 993-1 1 )

1lm <0,02 0,5 DrN EN rSO 7887 (2012-04)

Trübung NTU 0,27 1,0* DrN EN tSO7027 (2000-04)


